
一般競争入札　手術室手洗いユニット　一式　質問への回答

№ 質問内容 回答

1

設置後、撤去後の床や壁の補修及び仕上げは含まないでよろしいでしょうか？
手洗い装置、撤去予定シンクの給水の一時的な止水は現地の対応のみでよろしいで
しょうか？
現地のみの止水が可能かも含めて、ご回答よろしくお願いします。
（他の設備が止まる場合は対応が難しいです。バルブが手洗い装置、撤去予定シン
クに付いている想定で検討しています。）

当該機器入れ替え範囲を超えての設置後、撤去後の床や壁の補修及び仕上げは含み
ません。
設置・撤去作業に伴う一次側の止水については、病院で対応します。
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